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4.3 Beglazing of panelen

Beglazingsysteem
Er wordt gebruik gemaakt van een drukvereffenend beglazingssysteem met droogbeglazingsprofielen voor binnen- en buitenbeglazing

volgens NPR 3577.

Toepassing van buitenbeglazing is uitsluitend bedoeld voor die gevallen waarin het gevelelement voér een bestaande borstwering, kolom
wordt geplaatst en eventueel herbeglazing niet meer mogelijk is.

Glas

Het volgende glas kan toegepast worden:

- enkelvoudig floatglas volgens NEN-EN 572-2;

- enkelvoudig voorgespannen glas vigs. NEN-EN 12150-2;

- isolerend dubbelglas, volgens BRL 2202;

- isolerend dubbelglas, warmte reflecterend, vigs BRL 2202;

- isolerend dubbel/meervoudig glas, geluidsisolerend, volgens EN 1279-5;
- thermisch versterkt glas, volgens EN 1863-2

- veiligheidsglas volgens SKG KE 3103

De glasdikte wordt, in verband met de sterkte, van geval tot geval bepaald. Overeenkomstig tabel 8 zijn glasdikten van 19 mm tot en met 53
mm toepasbaar.

Panelen

Dichte (isolatie-) panelen kunnen worden toegepast in uitwendige scheidingsconstructies, waarbij aan alle relevante eisen als vermeld in de
beoordelingsrichtlijn BRL 0703 wordt voldaan.

De maximaal toepasbare paneeldikte is afhankelijk van de glassponningbreedte. Overeenkomstig tabel 8 zijn paneeldikten van 19 mm tot
en met 53 mm toepasbaar.

Beglazingsmaterialen

Beglazingsprofielen

Beglazingsprofielen zijn met + 1% overmaat aangebracht, in verstek geknipt en in de hoeken gestuikt. De onderlinge contactvlakken van de
aan de buitenzijde gelegen beglazingsprofielen zijn van kit/lijm voorzien, dan wel gevulkaniseerd of meegelast met de profielen.

Het beglazingsprofiel is vervaardigd uit zwart/grijs gekleurd rubber van EPDM of TPE of PVC.
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Tabel 8- Beglazingstabel systeem
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4.4 Steun en stelblokjes
Steun- en stelblokjes worden geplaatst volgens NPR 3577, zodanig dat afwatering van de glassponning niet wordt belemmerd.
Het materiaal en de afmetingen van de steun- en stelblokjes zijn volgens NPR 3577.

4.5 Bodemuitvulblokjes
Eventuele bodemuitvulblokjes zijn op de juiste plaats gefixeerd middels lijm om verschuiving te voorkomen.

4.6 Voorzieningen voor ontwatering en drukvereffening

46.1 Ontwatering

Per glas- of raamvlak zijn tenminste 2 ontwaterings-openingen (sleuven minimaal 28 x 5 mm of boringen @ 8 mm) in de onder- en
tussendorpel aangebracht.

De hart-op-hart afstand tussen de ontwateringsopeningen onderling is maximaal 800 mm; afstand vanuit de buitenhoek van de sponning tot
de inlaatopening in de raam- of glassponning is+ 30 — 100 mm.

De in- en uitlaatopeningen zijn + 50 mm verspringend ten opzichte van elkaar aangebracht en staan via de voorkamer van het hoofdprofiel
met elkaar in verbinding.

De hoofdkamers (van hoofdprofielen) moeten een gesloten geheel vormen en mogen geen —open- verbinding hebben naar buiten (in
verband met evt. aan te brengen metalen verstijvingen).

De uitlaatopeningen zijn op één van de volgende twee manieren aangebracht (rekening houdend met de inbouwdetails):
- verdekt aan de onderzijde;
- zichtbaar aan de voorzijde met een (PVC) afdekkapje.

Figuur 3 - Ontwatering/ drukvereffening
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4.6.2 Drukvereffening
De voorkamers van hoofdprofielen staan met de buitenlucht in contact. Deze drukvereffening kan via de eventueel aanwezige openingen
(voor ontwatering en/of beluchting van het kozijnsysteem) verlopen, mits dit niet kan worden verhinderd door inwendige lasrillen.

Raam- en deursponning
In de bovendorpel van naar binnen draaiende delen is in het midden de aanslagdichting over een lengte van + 50 mm te onderbreken
Bij naar buiten draaiende delen is deze voorziening in de onderdorpel aangebracht.

Glassponning
In de glassponning van de bovendorpel is één opening (5 x 12 mm of een boring @ 8 mm) aangebracht naar de voorkamer van het profiel.

4.6.3 Verwerking van gekleurde profielen

De aan de weersomstandigheden blootgestelde voorkamer moet altijd d.m.v. boringen van @ 8 mm geventileerd worden.

De plaatsing van de boringen zodanig dat alle binnenwanden van de voorkamer geopend worden en deze bij montage niet afgedekt of
gesloten worden. Deze extra boring kan vervallen als door de ontwateirngsopeningen alle binnenwanden van de voorkamer tegelijkertijd
mee geopend worden.

Bij 5- en 6-kamerprofielen (kader- vleugel- en tussenstijlprofielen) moeten ook de verticale profielen extra boven en onder geventileerd
worden. Hier is een boring van @ 3 mm toereikend (zie figuur 4).

Hulpprofielen die door afdekkappen of siliconen worden afgesloten moeten ook geventileerd worden. Telkens een boring @ 8 mm aan beide
uiteinden van het profiel.

Figuur 4 — Ventilatie gekleurde profielen
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4.7 Dichtingssysteem
De afdichting tussen een beweegbaar deel (raam of deur) en kozijnkader is een meervoudige aanslagdichting: kozijnkader en beweegbaar
deel zijn beiden rondom voorzien van een aanslagdichtingsprofiel.

4.7.1 Opdekmaat
Om een goede dichting te verkrijgen is de opdekmaat van raam- en deurvleugels 8 a 9 mm.

4.7.2 Aanslagdichtingsprofielen
Zwart gekleurd rubber van EPDM of polychloropeen (CR), of TPE type B, shore-A hardheid van 60 + 5.

De dichtingsprofielen zijn met + 1% overmaat rondom in de hiervoor bestemde groeven van het PVC-profiel aangebracht.
De uiteinden zijn in het midden van de boven- of onderdorpel stomp tegen elkaar gestuikt en onderling verlijmd. In de hoeken zijn de
aanslagdichtingsprofielen zonder onderbreking omgebogen.

4.8 Hang- en sluitwerk

Beweegbare delen zijn voorzien van hang- en sluitwerk dat tenminste aan de prestatie-eisen voldoet volgens NEN 5089 te weten:
corrosiewerendheid en duurzaam-heid (merk en type wordt gekozen in overleg met de producent).

De keuze van het beslag wordt mede bepaald door het gewicht en de afmetingen van de beweegbare delen. Hierbij zijn de voorschriften en
richtlijnen van de beslagleverancier gehanteerd.

Tevens is bij de keuze van het hang- en sluitwerk de hoogte en de situering c.g. locatie van het bouwwerk betrokken.

Opmerking:
Veelal is het hang- en sluitwerk, behalve in de standaard uitvoering, ook in roestvaste uitvoering leverbaar.

De plaatsing van de scharnieren wordt in de montagerichtlijnen van de beslagleveranicer vastgesteld.

Bevestigingswijze
Alle belaste beslagdelen zijn tenminste op één van de volgende manieren met (zelfborende) schroeven met verzonken kop aan het

hoofdprofiel bevestigd:
- door tenminste twee wanden van het hoofdprofiel;
- aan het in het hoofdprofiel opgesloten verstijvingsprofiel.

Maximale sluitpunt-afstand
De afstand van het sluitpuntsysteem wordt van geval tot geval bepaald. Maatgevend daarbij is onder andere de stijfheid van het raam en
het toegepaste dichtingsprofiel.

Oploopnokken
Bij alle beweegbare delen, die om een verticale as draaien en waarvan de breedte > 800 mm worden oploopnokken van hard-PVC

toegepast. Bevestiging aan/op de onderdorpel geschiedt door middel van schroeven en/of lijmen. De oploopnok kan achterwege blijven
indien de taak daarvan overgenomen wordt door speciaal daarvoor ontwikkeld beslag.

49 Overigen

Sluitdopjes
(Boor-)gaten in hoofdprofielen, die voor het vastschroeven van koppelingen of in het verankeren van de gevelelementen noodzakelijk zijn,
worden met sluitdopjes van PVC afgedekt.

Ventilatieroosters/ suskasten
Facultatief zijn ventilatieroosters of schuiven, met of zonder suskast, van aluminium of kunststof toepasbaar. Plaatsing geschiedt conform
NPR 3577.

Opmerking:
Ventilatieroosters of -schuiven zijn uitsluitend beoordeeld voor wat betreft de aansluitingen aan de profielen van het gevelelement. De
kwaliteit, de toepassing en de prestaties van de ventilatieroosters of -schuiven vallen buiten deze kwaliteitsverklaring.

Schroeven
Zelfborende schroeven van roestvast staal of verzinkt en (geel of transparant) gechromatiseerd dan wel gegalvaniseerd staal zijn voor de
beslagmontage en verstijvingsbevestiging toepasbaar.

Liim

Materiaal (1):

- lijmen voor PVC op basis van tetrahydrofuraan volgens NEN 7106 voor het bevestigen van PVC (hulp)profielen en accessoires aan de
hoofdprofielen.

Materiaal (2):

- EPDM lijm/kit voor het onderling verlijmen van de synthetische-rubber profielen.
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4.10 Aansluiting op het bouwkundig kader
4.10.1 Maatvoering en aansluitdetails

Voor de in tabel 1 van dit aanhangsel genoemde gevelelementen geldt dat:

- de maatvoering voldoet aan de eisen gesteld in BRL 0703;

- bij de aansluitdetails van de gevelelementen rekening is gehouden met de thermische werking van de PVC-profielen door voldoende
(voeg) ruimte te creéren om uitzetting mogelijk te maken.

Toelichting:
In de praktijk is gebleken dat het voldoende is wanneer rekening wordt gehouden met een lineaire uitzetting van 1,0 mm/m® bij witte en lichtgekleurde profielen.
Bij boven aansluitingen van met name nieuwbouwprojecten dient tevens met de bijkomende verticale doorbuiging (kruip) van het bouwkundig kader rekening

gehouden te worden.

4.10.2 Principe aansluitdetails

Het geattesteerde systeem geeft de bouwkundige ontwerper een grote vrijheid voor het ontwikkelen van principe aansluitdetails.

Eisen met betrekking tot ondermeer:

- maattoleranties;

- tekenwerk;

- koude- en vochtbruggen;

- stelkozijnen;

- water- en tochtafdichtingen;

zijn neergelegd in BRL 0709 en de VKG Kwaliteitsvoorschriften en —adviezen voor (productie en montage van) kunststof gevelelementen.

E—"&
E
:\\\ B—
B II'_ E ']'_ D
& 4 'T _I
C

De luchtdoorlatendheid en waterdichtheid van de gevelelementen zijn volgens BRL 0703 beproefd onder laboratoriumomstandigheden. Bij
de beproeving is gebruik gemaakt van de aansluitdetails die afgeleid zijn van de navolgende praktijkoplossing met daarin aangegeven de
mogelijke afdichtingszones.

A: aan de buitenzijde, achter de aanslag van het profiel;

B: aan de buitensponning (omtrek) van het profiel;

C: in de sponning van het stelkozijn tegen tocht uit de spouw;
D: onder de vensterbank of afwerklat;

E: tegen de binnenzijde van het kunststof profiel.

Onderstaande combinaties van afdichtingszones worden aanbevolen:
*A,B,C, E

*A,B,D, E

*A,B,C,D, E

Het voldoen van de gevelelementen aan de bij een genoemde klasse behorende toetsingsdruk moet worden gezien als een indicatie voor
goed praktijkgedrag van de gevelvulling ook wanneer andere aansluitdetails worden gerealiseerd.
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4.10.3 Verankering

Verankeringsmethode

Het gevelelement moet aan een deugdelijk (houten) stelkozijn worden bevestigd met schroeven en/of ankers van verzinkt of roestvast staal.
Doorschroefbevestigingen in onderdorpels dienen altijd waterdicht afgewerkt te worden. Bevestiging van bovendorpel en stijlen middels
door schroeven is alleen toegestaan in watervrije zones. Bij voorkeur dienen de kozijn/ pui-profielen van bewegende delen (ramen en/of
deuren) ter plaatse van de scharnieren met een schroefverbinding met achtervulling verankerd te worden. Boorgaten in de hoofdprofielen
voor verankeringsschroeven worden met sluitdopjes van PVC afgedekt.

Verankeringsafstand

De hart-op-hart afstand A tussen de verankeringspunten onderling is maximaal 700 mm. De afstand E van het eerste bevestigingspunt tot
de binnenhoek, tussenstijl of tussendorpel dient min. 100 -150 mm te zijn. Voor gevelelementen met één of meerdere afmetingen <400 mm
kan één anker op deze betreffende zijde volstaan.

De plaats van de ankers in standaard situaties is aangegeven in onderstaande tekening.

A
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5. PRESTATIES IN DE TOEPASSING OP GROND VAN HET BOUWBESLUIT

BOUWBESLUITINGANG

Afd. nr. Onderwerp Grenswaarde/bepalingsmethode Prestaties Opmerkingen i.v.m. toepassing

21 Algemene sterkte van de Uiterste grenstoestand, berekening Geschikt voor de toepassing (situatie en Voldoen aan de eis voor de sterkte van een
bouwconstructie volgens NEN-EN-1991-1-4, inclusief hoogte gebouw) vloerafscheiding op de daarvoor geldende

NEN-EN 1991-1-4/NB hoogte

23 Afscheiding van vioer, trap en Artikel 2.18, tabel 2.16 Bouwbesluit Geschikt voor de toepassing Afhankelijk van specifieke situatie.

hellingbaan Van toepassing indien hoogteverschil >1 m.
Voorzieningen aangeven op tekening
29 Beperking van het ontwikkelen Klasse A1, A2, B, C, D vigs. NEN-EN Ten minste klasse D Voor nieuwbouw

van brand en rook

13501-1.

Klasse 4 volgens NEN 6065

Rookklasse s2 volgens NEN-EN 13501-1
Rookdichtheid volgens NEN 6066: 10m™

Ten minste klasse 4

Ten minste 10m™

Voor verbouw
Voor nieuwbouw *)
Voor verbouw

2.10 Beperking uitbreiding van brand | WBDBO > 30 minuten, volgens NEN = Afhankelijk van specifieke gebruikssituatie
6068
211 Verdere beperking van WBDBO > 20 minuten, volgens NEN = Afhankelijk van specifieke gebruikssituatie

uitbreiding van brand en
beperking van verspreiding van

6068

rook.
2.15 Inbraakwerendheid, nieuwbouw | Weerstandsklasse 2, volgens NEN 5096 Indien van toepassing tenminste Alleen van toepassing bij gevelelementen
weerstandsklasse 2 die bereikbaar zijn conform NEN 5087 in
gebouwen met een woonfunctie. Het
product dient voorzien te zijn van het
beeldmerk zoals aangegeven in dit attest
Gl Bescherming tegen geluid van Karakteristieke geluidwering Geluidsisolatie ten minste 23 dB

buiten, nieuwbouw

20 dB volgens NEN 5077 of volgens
art.4.11 van NEN-EN 14351-1

35 Wering van vocht Waterdicht, volgens NEN 2778 of volgens | Zie tabel 1 van dit KOMO attest Maximale toetsingsdruk geeft aan in welke
art.4.5 NEN-EN 14351-1 situatie en tot welke hoogte toepasbaar
3.10 Bescherming tegen ratten en Geen onafsluitbare openingen > 0,01m Openingen <0,01m
muizen
4.4 Bereikbaarheid en Breedte = 0,85 m en tenminste de in BB- | Breedte 20,85 m Afmetingen aangeven op tekening. Afwijking
toegankelijkheid tabel 4.21 aangegeven vrije hoogte. Hoogte 22,30 m mogelijk afhankelijk van (gebruiks)situatie
5.1 Energiezuinigheid, nieuwbouw Warmtedoorgangs-coéfficiént < 2,2 U <1,65 W/m?.K Betreft een gemiddelde waarde voor het
W/m?.K, volgens NEN 1068 of volgens project, bij individuele gevelelementen in een
art. 4.12 NEN-EN 14351-1. project mag U <2,2 W/m?.K
Luchtvolumestroom van het totaal aan Zie tabel 3 van dit KOMO attest Vermelding bijdrage van naden en
gebieden en ruimten < 0,2 m/sec, sluitnaden aan de luchtvolumestroom
volgens NEN 2686 of volgens art. 4.12
NEN-EN 14351-1.
6.11 Tegengaan van veel Artikel 6.51 Bouwbesluit Geschikt voor de toepassing Afhankelijk van specifieke situatie.

voorkomende criminaliteit

Voorzieningen aangeven op tekening

1) Zie 85.1.3 opmerking 1

5.1 Prestaties uit oogpunt van veiligheid

ALGEMENE STERKTE VAN DE BOUWCONSTRUCTIE; BB-Afdeling 2.1

5.1.1
en 2.4

Sterkte van al dan niet beweegbare raamwerken en de bevestiging daarvan in een (bouwkundig) kader; BB-art. 2.2, 2.3

Raamwerken in gevelelementen inclusief glas en/of panelen en de bevestiging van gevelelementen in de uitwendige
scheidingsconstructies voldoen tot een rekenwaarde voor de windbelasting zoals aangegeven op de begeleidingsbon of
tekening aan de eisen van het Bouwbesluit. Deze waarde bedraagt ten minste 1000 Pa.
Impliciet is hierbij rekening gehouden met horizontale belastingen door personen zoals geéist in NEN-EN-1991-1-
1+C1:2011/NB. De raamwerken inclusief de bevestiging zijn geschikt om als vloerafscheiding te dienen.

AFSCHEIDING VAN VLOER, TRAP EN HELLINGBAAN; BB-AFDELING 2.3

Hoogte; BB-art 2.18

De gevelelementen zijn geschikt om te voldoen aan de eisen uit artikel 2.17 uit het bouwbesluit.

Toepassingsvoorwaarde(n):
- Na montage van het gevelelement mag de horizontaal gemeten afstand tussen een vloer, een trap of een hellingbaan en een
afscheiding als bedoeld in artikel 2.17 van he Bouwbesluit niet groter zijn dan 0,05 m.

- Indien er sprake is van een hoogteverschil >1 m, dient aan deze eisen te worden voldaan.

Opmerking:

1. De uitvoering en eventuele voorzieningen om aan deze eis te voldoen zijn zeer afhankelijk van de specifieke inbouwsituatie
en dienen dan ook in de praktijk aan de hand van de technische specificaties te worden geverifieerd.
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BEPERKING VAN HET ONTWIKKELEN VAN BRAND EN ROOK; BB-Afd. 2.9

5.1.3 Bijdrage tot brand- en rookvoortplanting; BB-art. 2.67, 2.68 en 2.70

De brandklasse en rookklasse dient bepaald te worden volgens NEN-EN 13501-1. Alleen voor zgn. “verbouw”-situaties kunnen

de brandklasse en rookdichtheid worden bepaald volgens respectievelijk NEN 6065 en NEN 6066.

De gevelelementen voldoen zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde ten minste aan brandklasse D conform NEN-EN

13501 en brandklasse 4 bepaald overeenkomstig NEN 6065. De binnenzijde van de gevelelementen heeft, bepaald

overeenkomstig NEN 6066, een rookdichtheid (van de rookproductie) van ten hoogste 10 m™.

Opmerking:

1. Voor kunststofgevelelementen is een vrijstellingsmogelijkheid zoals bedoeld in artikel 2.70 van toepassing. Op ten hoogste 5% van de totale
oppervlakte van de constructieonderdelen van elke afzonderlijke ruimte, waarvoor volgens de artikelen 2.67 tot en met 2.69 een eis geldt, is
die eis niet van toepassing. Op ten hoogste 10% van de totale oppervlakte van de constructieonderdelen van elke afzonderlijke ruimte
waardoor geen beschermde vluchtroute voert, artikel 2.67 niet van toepassing.

2. Voor toepassing van de kunststof kozijnen in zgn. “verbouw”-situaties wordt volgens artikel 2.73 in plaats van het in de artikelen 2.67 en 2.68
aangegeven niveau van eisen, uitgegaan van het zgn. rechtens verkregen niveau.

BEPERKING VAN UITBREIDING VAN BRAND; BB-Afd. 2.10

514 Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag; BB-art 2.84

De prestaties van de gevelelementen met betrekking tot weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag zijn niet bepaald.

VERDERE BEPERKING VAN UITBREIDING VAN BRAND EN BEPERKING VAN VERSPREIDING VAN ROOK; BB-

AFDELING 2.11

5.15 Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag en rookdoorgang; BB-art 2.94

De prestaties van de gevelelementen met betrekking tot de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag en rookdoorgang

zijn niet bepaald.

INBRAAKWERENDHEID; BB-Afd. 2.15

5.1.6 Inbraakwerendheid; BB-art. 2.130

Gevelelementen bezitten overeenkomstig NEN 5096 inbraakwerende eigenschappen met een weerstandsklasse van ten minste

2, mits de gevelelementen zijn vervaardigd overeenkomstig de technische specificaties in het specifieke desbetreffende KOMO®

attest voor inbraakwerende gevelelementen. Gevelelementen die geidentificeerd zijn volgens één van onderstaande modellen

voldoen aan de gestelde eis.
Certificaathouder ®
Certificaatnummer: SG
LOGO
diftaet Attesthouder KLASSE 2
Attestnummer: NEN 5096
houder

Opmerkingen:

1) Afhankelijk van de inbraakwerendheidsklasse (2, 3, 4, 5 of 6) van het gevelelement kan de klasse-aanduiding in het SKG-merkteken variéren.

2) Kozijnen (vaste ramen) bezitten dezelfde weerstandsklasse 2 voor inbraakwerendheid als ramen en deuren die vervaardigd zijn uit hetzelfde
profielsysteem, mits het kozijn (vaste raam) is voorzien van beglazing conform NEN 5096 of een paneel dat voldoet aan weerstandsklasse 2 van
NEN 5096 en de glaslatconstructie inclusief de wijze van beglazen hetzelfde is als bij de inbraakwerende ramen en deuren.

3) Tijdens de beoordeling van inbraakwerende gevelelementen is rekening gehouden is met het feit dat na de beproeving op inbraakwerendheid
geen grotere doorgangsopening mag zijn ontstaan dan 150 x 250 x 250 mm en dat gevelelementen (indien relevant) met
inbraakwerendheidsklasse 2 voorzien dienen te zijn van cilinders met klasse 3-ster conform NEN 5089 of cilinders met klasse 2-ster conform NEN
5089 in combinatie met beslag met een cilindertrekbeveiliging (15kN). Gevelelementen die voorzien zijn van het SKG
inbraakwerendheidsmerkteken met klasse 2 volgens NEN 5096, zijn dan ook geschikt om toe te passen in gebouwen die moeten voldoen aan het
Politiekeurmerk Veilig Wonen PKVW®, mits voldaan wordt aan de aanvullende eisen die gesteld worden in het vigerende “Handboek PKVW
Nieuwbouw”.

4) Hang- en sluitwerk in inbraakwerende gevelelementen mag onder voorwaarden worden uitgewisseld met hang- en sluitwerk van een ander
type en/of fabricaat mits het functioneel als gelijkwaardig te beschouwen is en indien de sterrenaanduiding overeenkomstig BRL 3104 (1, 2 of
3 “sterren”) ten minste hetzelfde is.

Toepassingsvoorwaarde(n):

- Volgens de eisen van het Bouwbesluit is het toepassen van deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructie-

onderdelen met inbraakwerendheidsklasse 2 in een scheidingsconstructie van een niet-gemeenschappelijke ruimte van een

gebouw met een woonfunctie enkel vereist indien die gevelelementen volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak.
5.2 Prestaties uit oogpunt van gezondheid

BESCHERMING TEGEN GELUID VAN BUITEN; BB Afd. 3.1
5.2.1 Karakteristieke geluidwering; BB-art. 3.2, 3.3 en 3.4

I
a0

De geluidwering van kunststof gevelelementen (Ra) moet minimaal 20 dB zijn voor het berekenen van de geluidwering van de
uitwendige scheidingsconstructie overeenkomstig NEN 5077, zoals vermeld in het Bouwbesluit.

Toelichting:

Kozijnen, ramen en borstweringen zijn exclusief ventilatievoorzieningen, inclusief aansluitingen met een negge, geschikt om de

Aanhangsel TS
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geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie van een verblijffsgebied, voor zover die constructie de scheiding vormt
met de buitenlucht, bepaald volgens NEN 5077 te laten voldoen. Voor het berekenen van de geluidwering van de totale
uitwendige scheidingsconstructie (G,) kunnen waarden voor de andere onderdelen (zoals ventilatieroosters, suskasten e.d.)
voor standaard buitengeluid (R») ontleend worden aan andere kwaliteitsverklaringen en aan ‘Geluidwering in de woningbouw’,
‘herziening rekenmethode verkeerslawaai en woningen — geluidwering gevels’ of aan ‘Rekenmethode GGG7’ van de
intergemeenschappelijke Werkgroep Bouwfysica van grote gemeenten. Deze publicaties geven bovendien
berekeningsmethoden voor het berekenen van de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie (Ga). Voor de
omrekening van de geluidwering Ga naar de karakteristieke geluidwering Ga., wordt verwezen naar NEN 5077 en ‘geluidwering
in de woningbouw’.

WERING VAN VOCHT; BB-Afd. 3.5

5.2.2 Waterdichtheid; BB-art. 3.21; 1

De gevelelementen, met inbegrip van de aansluiting aan de aanliggende delen van de uitwendige scheidingsconstructie zijn
waterdicht, overeenkomstig NEN 2778. Deze waarde is echter niet hoger dan de maximale waarde, die in verband met
waterdichtheid in tabel 1 van dit KOMO attest (aanhangsel TS) voor de verschillende gevelelementen is vermeld.

Toelichting:

Voor het bepalen van de waterdichtheid van gevelvullingen kan gebruik worden gemaakt van de beproevingsmethode volgens
NEN-EN 1027 conform artikel 4.5 van NEN-EN-14351-1, met dien verstande, dat de voor de betreffende toepassing vereiste
toetsingsdruk als vermeld in tabel 2 in NEN 2778, uitgangspunt is voor beproeving en klassering. Deze methode is een
alternatief voor de bepalingsmethode volgens het Bouwbesluit.

In onderstaande tabel is de waarde van de toepassingsindicatie vermeld welke voor de verschillende windsnelheidsgebieden
gehanteerd mag worden bij het bepalen van het toepassingsgebied van gevelvullingen met betrekking tot de waterdichtheid.

Tabel
Toepassingsgebied van gevelelementen met betrekking tot de waterdichtheid, afhankelijk van de ligging en de hoogte van de
dakrand van het gebouw. Voor tussenliggende waarden wordt verwezen naar NEN 2778.

Hoogte WINDSNELHEIDSGEBIED
dakrand
boven
maaiveld

| 1] 11
m Kust Onbebouwd Bebouwd Kust Onbebouwd Bebouwd Onbebouwd Bebouwd
8 330 240 100 250 170 80 120 70
15 380 310 180 300 220 140 170 120
25 430 370 270 340 280 210 220 170
40 480 440 360 370 340 280 260 230
80 560 540 500 430 430 400 340 320
150 650 650 650 520 520 510 420 420
Figuur 1 N D
Verdeling van Nederland in windsnelheidsgebieden volgens NEN-EN
1991-1-4/NB.

Markermeer, 1Jsselmeer, Waddenzee, Waddeneilanden en de

Gebied 1: j

provincie Noord-Holland ten noorden van de gemeenten Heemskerk,
Uitgeest, Wormerland, Purmerend en Edam-Volendam;

Gebied 2:

Het resterende deel van de provincie Noord-Holland, het vasteland van
de provincies Groningen en Friesland en de provincies Flevoland, Zuid-
Holland en Zeeland,;

- Het bouwwerk heeft een hoogte die ten minste tweemaal de
gemiddelde hoogte is van de gebouwen en andere obstakels die
zich in de desbetreffende sector tussen het bouwwerk en het open
water bevinden.

- Het bouwwerk is niet gelegen in windgebied IlI.

Gebied 3: L2 :
Het resterende deel van Nederland. ! ;
Voor de bepaling van de toetsingsdrukken moet zijn uitgegaan van S i
terreincategorie ‘kust’ indien aan de volgende drie voorwaarden is Q?w?/ ———— Sum j
voldaan: R s S Lot . . ;
- Voor ten minste de helft van de windrichtingen in de desbetreffende ' @~ 77 U i
sector geldt dat de afstand van het bouwwerk tot open water, met ! e x? ! ;
een strijklengte van ten minste 2 km, minder is dan tienmaal de | 5" G i
bouwwerkhoogte. ! Z :

- Aanhangsel TS
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BESCHERMING TEGEN RATTEN EN MUIZEN; BB-Afd. 3.10

Bescherming tegen ratten en muizen; BB-art. 3.69
Er bevinden zich in de gevelvulling, met inbegrip van de aansluitingen aan bouwkundige kaders van de uitwendige
scheidingsconstructie, geen onafsluitbare openingen breder dan 0,01 m.

Prestaties uit oogpunt van bruikbaarheid
BEREIKBAARHEID EN TOEGANKELIJKHEID; BB- Afd. 4.4

Vrije doorgang; BB-art. 4.22
Deuropeningen hebben een vrije doorgang met een breedte van ten minste 0,85 m en een hoogte van ten minste 2.30 m.

Opmerking:
1.  Afwijkingen hierop zijn mogelijk, afhankelijk van de toepassing, mits in overeenstemming met de in tabel 4.21 van het Bouwbesluit
aangegeven vrije hoogte. Dit dient in de praktijk aan de hand van de technische specificaties te worden geverifieerd.

Prestaties uit oogpunt van energiezuinigheid en milieu
ENERGIEZUINIGHEID; BB-Afd. 5.1

Warmtedoorgangscoéfficient; BB-art. 5.3 en 5.5

De warmtedoorgangscoéfficiént van een raam, deur of kozijn, bepaald overeenkomstig NEN 1068, bedraagt maximaal 1,65
W/mZ-K.ZDe warmtedoorgangscoéfficiént van een raam, deur of kozijn voor toepassing in bestaande bouw bedraagt maximaal
4,2 W/im*-K.

Toelichting:

1. Indien op gebouwniveau wordt uitgegaan van een gemiddelde warmtedoorgangscoéfficiént voor ramen, deuren, kozijnen en daarmee gelijk
te stellen constructieonderdelen van 1,65 W/m?-K is een grotere warmtedoorgangscoéfficiént van individuele kunststof gevelelementen
toelaatbaar tot een maximum van 2,2 W/m?K. In dat geval dient de warmtedoorgangscoéfficiént van het kunststof gevelelement aan de
afnemer kenbaar gemaakt te worden zodat op gebouwniveau kan worden getoetst of aan de gemiddelde warmtedoorgangscoéfficiént is
voldaan.

Luchtvolumestroom; BB-art. 5.4
Het kunststof gevelelementen zijn geschikt om de luchtvolumestroom van het bouwwerk te beperken tot ten hoogste 0,2 m3/s
bepaald overeenkomstig NEN 2686.

De maximale bijdrage aan de luchtvolumestroom van de gevelelementen bij extreme omstandigheden, bepaald overeenkomstig

NEN-EN 1026, bij toetsingsdrukken die voor de toepassing overeenkomstig NEN 2778 moeten worden gehanteerd is;

 van de naden niet groter dan 0,5 m*%h per m* naad;

e van de aansluitingen aan het omringende bouwkundige kader van de uitwendige scheidingsconstructie niet groter dan 0,5
m%h per m* aansluiting;

e van de sluitnaden, afhankelijk van de constructie van het beweegbare deel, niet groter dan de waarde zoals aangegeven in
tabel 1 van dit KOMO attest (aanhangsel TS) en in geen geval groter dan 9 m*h per meter sluitnaad;

Het totaal van luchtlekkage door (sluit-)naden en kieren zoals dat door gevels als bijdrage aan de luchtvolumestroom geleverd
wordt, mag, bepaald overeenkomstig NEN-EN 1026 bij de voor het desbetreffende toepassingsgebied geldende toetsingsdruk
voor luchtdoorlatendheid voor gevels met beweegbare delen, in absolute zin niet groter zijn dan 6,5 m3h per m?, gerelateerd aan
het totaal van het oppervlak van de gevel zoals die gevel aan de beschouwde verblijffruimte grenst. Voor elementen met
uitsluitend vaste delen bedraagt deze waarde 1,8 m¥h per m® Per lengte-eenheid van maximaal 100 mm over de omtrek van een
sluitnaad is de plaatselijke bijdrage aan de luchtvolumestroom ten hoogste 1,8 m3/h.

Opmerking:
De hierboven aangegeven waarden zijn de minimale prestaties. De prestaties per type gevelelement kunnen in positieve zin afwijken. Voor de
exacte prestaties per type gevelelement wordt verwezen naar tabel 1 in aanhangsel TS van dit SKG-KOMO attest.

De representatieve universele waarde bij een luchtdrukverschil van 10 Pascal is;
- voor naden 0,1 m%h per m*

- voor sluitnaden 0,3 mh per m*

- voor sluitnaden in schuifdelen 0.6 m%h per m*

Prestaties inzake installaties

TEGENGAAN VAN VEEL VOORKOMENDE CRIMINALITEIT; BB-Afd. 6.11

Voorkomen van veel voorkomende criminaliteit in een woongebouw; BB-art 6.51

De gevelelementen zijn geschikt om te worden toegepast in een zelfsluitende uitvoering die van buitenaf niet zonder sleutel kan
worden geopend en daarmee te voldoen aan de eisen uit artikel 6.51 van het Bouwbesluit.

Opmerking:

1.  Uitvoering en eventuele voorzieningen om aan deze eis te voldoen zijn zeer afhankelijk van de specifieke inbouwsituatie en dienen dan ook in
de praktijk aan de hand van de technische specificaties te worden geverifieerd.

Aanhangsel TS



